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INSTRUCTIONS EN FRANCAIS

INTRODUCTION

Les onduleurs de la série AJ ont été concus de
maniere & répondre aux besoins tant
industriels que domestiques. lIs satisfont aux
plus hautes exigences de confort, de sécurité
et de fiabilité.

Chaque appareil congu pour le réseau
électrique 230 V 50 Hz peut s'y brancher sans
aucun probléeme jusqu'd la  puissance
nominale de I'onduleur AJ.

La série AJ est la solution idéale comme
source de tension partout ou le réseau public
n'est pas présent.

Ce document fait partie intégrante de
I'onduleur, il doit étre transmis & chaque
livraison et tenu & disposition de toute
personne fravaillant sur I'installation.

En cas de doute ou de question, n'hésitez pas
A contacter votre vendeur spécialisé qui saura
Vous renseigner.

MISE EN GARDE

Un montage incorrect peut endommager
I"appareil, entrainer un mauvais
fonctionnement ou mettre en danger les
utilisateurs.

L'appareil en fonction génere de hautes
tensions pouvant étre fatales en cas de
contact. Le travail sur I'onduleur doit faire
I'objet d'une attention toute particuliere. Les
installations doivent étre exécutées par du
personnel compétent et répondre aux normes
en vigueur.

AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR DE L'ONDULEUR
NE DOIT ETRE MANIPULEE PAR L'UTILISATEUR.
L'ouverture de I'onduleur ou ['utilisation non
conforme de Il'onduleur enfraine la perte
immédiate de la garantie.

L'AJ est prévu pour une alimentation avec des
batteries au plomb uniquement.

Aucun appareil générateur de courant ou de
tension (réseau public, génératrice, ...) ne doit
étre connecté a la sortie de I'onduleur car il
peut enfrainer la destruction de celui-ci.
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Pour I'utilisation des batteries, veuillez vous
conformer aux directives d'utilisation du
fabricant.

INSTALLATION

L'onduleur sinusoidal AJ est un appareil
électronique quelgues précautions sont
nécessaires lors de sa mise en service :

Lieu de montage de I'onduleur

A I'abri des personnes non autorisées,
spécialement des enfants.

Dans une piéce seche (max. 95 % d'humidité)
et dans fous les cas sans condensation.

Pas directement au-dessus des batteries.
Aucun matériel facilement inflammable ne
doit étre stocké dessous ou A proximité de
I"appareil.

L'aération ne doit pas étre obstruée et une
distance de 10 cm de chaque cbété est
nécessaire & la bonne évacuation de la
chaleur interne.

Fixation de I'onduleur

L'onduleur doit étre fixé sur une surface
ininflammable & I'aide de vis de 4 mm de
diamétre maximum, pour les AJ 275 - AJ 1300
et de vis de 8mm maximum pour les AJ 2100
et 2400, dans les quatre rainures prévues a
cet effet. Les vis de fixation ne sont pas
fournies avec I'onduleur.

La position de I'onduleur n'est pas importante:
elle peut étre murale, de table ou suspendue.

L ]

]

i
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AJ 275-400 i
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AJ 500-700 ioelg
L= 240mm il &=
AJ 1000-1300 1232
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L= 399mm i
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RACCORDEMENT

Le raccordement doit faire I'objet d'une
attention toute particuliere. De celui-ci
dépend le bon fonctionnement de toute
I'installation. Les données techniques ou la
description de raccordement se trouvent soit
sur un des cotés inférieurs de I'appareil soit du
cété de I'embranchement du cdble.
Raccordez d'abord les consommateurs ou
montez une prise de maniere & éviter tout
contact ultérieur une fois la tension 230 V
présente. L'installation doit étre exécutée par
des personnes autorisées.

RACCORDEMENT DES CONSOMMATEURS

L'onduleur AJ est livré avec le cable 230 V
pour alimenter les consommateurs. Celui-ci
doit étre raccordé en respectant les couleurs :

e Jaune-vert : Terre
e Brun:Phase
e Bleu: Neutre

Une fois les consommateurs raccordés, veillez
a ce gu'ils soient éteints avant de brancher la
batterie.

Remarque : Un onduleur constitue une source
de tension indépendante du réseau a
considérer de la méme maniére qu'une
génératrice. La phase et le neutre présentent
une tension de 230V entre eux. La tension
phase / terre et terre / neutre est fixée a 115V
par un diviseur capacitif. Selon les
prescriptions locales ou les besoins, (par
exemple utilisation d'un disjoncteur & courant
de défaut) un équipotentiel terre / neutre est
réalisé en reliant ensemble les fils neutre et
terre (jaune — vert et bleu).
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SCHEMA EQUIVALENT
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RACCORDEMENT DE LA BATTERIE

Assurez-vous qu'aucun confact avec des
personnes ne soit possible sur le coté 230 V
avant de raccorder la batterie.

Les cables batterie sont livrés avec I'onduleur
et sont déja raccordés a I'intérieur de celui-ci.
Raccordez la batterie en faisant frés attention
a la polarité. L'onduleur, est protégé de
I'inversion de polarité par un fusible, a
I'exception de I’ AJ 2100-12. Cependant, si la
polarité est inversée, I'onduleur doit étre
retourné en usine pour contréle.

Raccordez la batterie en utilisant les cables
aux couleurs suivantes :

e Cadble NOIR : Pole négatif (-)

e Cable ROUGE : Péle positif (+).
Pour les gammes de 275-12 (-S) a 700-48 (-S),
un céble bicolore est utilisé. Prendre la couleur
dominante comme couleur de référence.

En branchant la batterie il y a une étincelle en
rgison du chargement du condensateur

interne (danger d'explosion !). Un fusible de
sécurité
batterie.

incendie doit étre monté sur la
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Vérifiez le serrage des cébles.

Dans la mesure du possible ne rallongez pas
les cdbles de batteries fournis. Le fait de
rallonger les cdbles de batterie peut
augmenter les pertes et provoquer un
dysfonctionnement de I'onduleur.

Une fois I'onduleur branché sur la batterie, la
tension 230 V est présente a la sortie de
I'onduleur.

UTILISATION

COMMANDE ET INDICATEURS

| Bouton de commande marche / arrét
Q (on/off)

Un bouton de commande est accessible sur
I'onduleur. Il permet de I'enclencher ou de le
déclencher. Utilisez cetfte fonction pour
économiser I'énergie des batteries en mettant
I'appareil hors fonction lorsque vous ne
|'utilisez pas.

Note : Le régulateur solaire reste en fonction
méme lorsque I'appareil est arrété.

/ Indicateur "Fonctionnement” (LED
verte 1)

Un indicateur lumineux vert placé sur

I"'onduleur indique le mode de

fonctionnement:

Allumé : La tension 230 V est présente &
la sortie I'onduleur est en
fonction.

Clignotant :

L'onduleur est en mode stand-
by voir p 27.

La tension 230 V est coupée
momentanément suite & une
alarme; I'onduleur se remettra
aufomatiqguement en fonction
dés que la cause de I'alarme
aura disparue (voir tableau des
fautes p. 29)

SAMLEX
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Eteint : La tension 230 V n'est pas
présente a la sortie ; I'onduleur

est éteint.

Indicateur "BLO" (LED verte 2)
(Led présente uniquement sur les AJ
275-12 a 700-48)

I

Cet indicateur lumineux est allumé seulement
lorsque la fonction " Battery Lifetime Optimizer
- B.L.O " (description en p. 29) est activée (voir
p. 28 pour activation/désactivation des
fonctions).

INDICATEUR SONORE

L'onduleur AJ dispose d'un indicateur sonore
qui signale les cas suivants :

Son intermittent :

L'onduleur est en présence d'une faute et va
couper la tension de sortie.

Fautes possibles :

Surchauffe :

L'indicateur sonne 3°C avant l'arrét de
I'onduleur. Diminuez la consommation afin
d'abaisser la température de I'onduleur et
ainsi éviter I'arrét.

Sous tension de batterie :

L'indicateur sonne une minute avant la
coupure. Si la tension de batterie remonte
(gréce a une diminution de la
consommation), la tension de sortie ne sera
pas coupée.

Son continu de deux secondes :

Vous avez appuyé sur le bouton ON/OFF pour
redémarrer I'onduleur. La tension de sortie est
immédiatement présente & la sortie apres le
signal sonore.

L'indicateur sonore peut étre désactivé selon
la procédure en p. 28.

ALARME PAR FLUCTUATION DE TENSION

Lorsque l'indicateur sonore est désactivé ou
lorsque I'appareil  est hors de portée
acoustique, il peut étre utile d’'étre averti de
I"arrét imminent de I'onduleur en cas de "sous
tension de batterie” ou de "surchauffe". Si
cette fonction est activée (voir p. 28 pour

Manuel Utilisateur
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activation/désactivation des fonctions), la
tension de sortie fluctuera Iégérement (max. -
20%) faisant ainsi varier I'intensité lumineuse
des lampes éventuellement  allumées,
indiquant ainsi I'imminence de I'arrét de la
fourniture d'énergie. L'utilisateur pourra, le cas
échéant, choisir de diminuer sa
consommation afin de prolonger I'usage de
fonctions prioritaires (éclairage par exemple).

MODELES AVEC STAND-BY

Les onduleurs des I'AJ 500-12 sont équipés
d'un systéme stand-by (aussi disponible pour
les gammes 275 / 350 / 400 avec I'option =§).
Le stand-by est un systéme d'économie
d'énergie qui déclenche I'onduleur par
infermittence lorsqu’'aucun consommateur
n'est détecté. Dans ce mode, I'indicateur de
fonctionnement (LED verte 1) clignote,
indiquant la présence par intermittence de la
tension.

Le seuil de détection est ajusté d'usine & une
valeur de 2W environ. Sur les modeles de
puissance supérieure & 400W, il est possible de
désactiver cette fonction ou d’en modifier le
seuil en djustant le bouton de réglage jaune
marqué stand-by. L'ajustement du niveau de
détection s'effectue comme suit : éteindre
tous les consommateurs, tourner le bouton
rotatif vers la droite (sens des aiguilles d'une
montre) jusqu’'a que la LED 1 clignote, allumer
le plus pefit consommateur (par ex. un
chargeur pour tél. portable), tourner
doucement le bouton rotatif vers la gauche
jusqu'a ce que la LED 1 s'allume en continu.
Contréler que I'onduleur se mette en mode
stand-by quand vous enlevez la charge. Si
dans ce cas le mode standby-by ne s'active
pas, cela signifie que la charge est trop petite
pour étre détectée.

Si le stand-by n'est pas souhaité, tourner le
bouton complétement a droite.

La puissance minimale détectée peut étre
ajustée entre 1 et 20 W. Dans la plupart des
installations, ce réglage n'est pas utile. Le
réglage se fait a I'aide d'un tournevis plat n°1
en ajustant le bouton de réglage jaune
marqué « stand-by » sur I'onduleur. Dans la

SAMLEX
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position maximale & droite, la sensibilité est
minimale (20 W). Ne pas appuyer sur le
tournevis.

ATTENTION

En fonctionnement stand-by le 230V est
présent par intermittence & la sortie.

Manuel Utilisateur
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ACTIVATION / DESACTIVATION DE FONCTIONS:
Les fonctionnalités suivantes des onduleurs de la gamme AJ peuvent étre librement activées ou
désactivées par l'usager :
1. Alarme d'arrét imminent par signalement acoustique "buzzer" (description en p. 26).
2. Algorithme d'optimisation de la durée de vie de la batterie "B.L.O." (description en p. 29).
3. Alarme d'arrét imminent par fluctuation de tension (description en p. 26).

Les états activé ou désactivé des fonctions sont signalés par le buzzer lors d'une pression continue
sur la ftouche marche/arrét aprés une durée déterminée pour chaque fonction selon le tableau ci
dessous :

e Simple « bip » court = fonction activée

e Double « bip » court = fonction désactivée

Durée d’impulsion
(sur marche/arrét)
1. | Alarme acoustique 5 secondes Activé
Optimisation de durée de vie de
batterie (B.L.O.)

Alarme  par  fluctuation de
tension

Fonction Réglage par défaut

10 secondes Désactivé

15 secondes Désactivé

L'état de la fonction est inversé si la touche marche arrét est reldchée dans les deux secondes qui
suivent le signalement par le buzzer.

Pour consulter I'état des fonctions sans effet ni changement de programmation de celles-ci, il est
possible de maintenir la touche marche/arrét pressée. Au-deld de 20 secondes, le buzzer
s'enclenchera en continu pour signaler la fin de la séquence de lecture. Celui-ci s'arrétera au
reldchement de la touche.

SECURITES

L'onduleur AJ est protégé de maniere électronique. Il est protégé contre les inversions de polarité
par un fusible interne, & I'exception du modele AJ 2100-12 qui doit étre protégé par un fusible
externe. Le prochain tableau donne les divers cas possibles de faute et leurs conséquences.
Attention, I'onduleur n'est pas protégé contre une connexion accidentelle d'une autre source
(réseau public ou génératrice) sur la sorfie AC. Une telle connexion risque de provoquer une
défaillance majeure de I'onduleur est doit impérativement étre évitée.

PROTECTION DE LA BATTERIE PAR DECONNEXION EN TENSION BASSE :

La batterie est protégée d'une décharge excessive par I'arrét de I'onduleur si sa tension atteint un
seuil inférieur a 0.87*Unom (10.5, 21or 42V) durant plus de 1 minute. Une alarme sonore et/ou une
fluctuation de tension (si autorisé) est activée durant 1 minute avant I'arrét de I'onduleur.
L'onduleur devra étre manuellement redémarré.

Il redémarrera automatiquement si la tension de batterie refrouve une valeur supérieure &
1.04*Unom (12.5, 25 ou 50 V).

L'onduleur sera immédiatement arrété (sans délai) si la tension de batterie est inférieure &
0.75*Unom (9, 18 ou 36 V).
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Le tableau ci-dessous indique les causes possibles de I'arrét de I'onduleur

SAMLEX

CAUSE CONSEQUENCE RESOLUTION
Onduleur stoppé
Tension de batterie momentanément, Démarrage automatique dés que la tension
basse <0.87*Unom I'indicateur vert 1 de batterie sera remontée a 1.04*Unom.
clignote.
Tension batterie basse | Onduleur stoppé Redémarrage manuel possible dés que la
<0.75*Unom indicateur vert 1 éteint tension batterie est >0.87*Unom
Onduleur stoppé
momentanément, Démarrage automatique dés que la
Surchauffe B ., \ B L
I'indicateur vert 1 température de I'appareil aura baissé.
clignofe.
Attendre que la tension de batterie soit &
nouveau correcte. Une tension trop élevée
Sur-Tension batterie , peut endommager I'onduleur.
>1.33*Unom Onduleur stoppe Redémarrage automatique dés que la
tension de batterie sera redescendue a
1.25*Unom
L . . Supprimez le court-circuit. Appuyer sur le
Court-cireuit en sorfie | Onduleur stoppe bouton ON/OFF pour redémarrer I'onduleur.
Utilisez I'onduleur dans les limites de sa
puissance nominale. Une utilisation prolongée
Surcharge Onduleur stoppé ou réguliere en surcharge diminuera sa durée
de vie. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour
redémarrer I'onduleur.
Inversion de_polorlte Fusible interne détruit Retour en usine pour test.
de la batterie

OPTIMISEUR DE DUREE DE VIE DE BATTERIE (BATTERY LIFETIME OPTIMIZER — B.L.O.) :

le cyclage d'une Dbatterie étant en
permanence dans un état de charge allant
de 0 & 30% est souvent la cause de
défaillances prématurées des batteries. Ce
cas de figure est particulierement fréquent
dans les petites installations  solaires
individuelles.

Afin d'améliorer la durée de vie des batteries
dans ces situations, les onduleurs de la famille
AJ disposent d'un réajustage automatique du
seuil de déconnexion en tension. Ce
réajustage force I'utilisateur & adapter sa
consommation de maniére a permettre une
recharge complete de la batterie.

Cette fonction peut étre activée ou
désactivée en tout temps, selon la procédure
mentionnée p. 28.

Un témoin lumineux (LED verte 2 uniquement
disponible sur les AJ 275-12 a 700-48) est
allumé ou clignote lorsque cette fonction est
activée. Le nombre de clignotement indique
le niveau de fension de déconnexion
actuellement appliqué.

Si ce témoin lumineux est allumé en continu,
ceci indique que l'usage de la batterie est
correct et que celle-ci a été suffisamment
rechargée. Dans ce cas le seul de
déconnexion est fixé & 0.87*Unom soit 10.5, 21
ou 42 V selon le modele. Cela signifie
également que vous avez la meileure
disponibilité de votre stock d'énergie et que la
batterie est moins sujette & une dégradation
prématurée.
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Si le témoin lumineux clignote une ou plusieurs
fois consécutives, ceci signifie une restriction
d'usage de la batterie et un seuil de
déconnexion fixé au niveau mentionné dans
le tableau en page suivante (+/- 2%).

12V |24V |48V | LED | Remarques

Ce seuil est
0x | Co e
105 |21 |42 off vty
ON lorsque le
(ON) «B.L.O»est
désactivé
nvo2av [ae | X)L
off

Seuil initial du
B.L.O. utilisé
2x | immédiateme
off | ntaprés
I"activation de

11.4 22.8 | 45.6

la fonction

16 |22 |64 | 3% |-

off
18 |236 |472 | 4X |-

off

5x
12 24 |48 |-
122 | 244 | 488 | ¢X |-

off

Cette stratégie de restriction d'usage de la
batterie invite [I'utilisateur &  réduire  sa
consommation ou a augmenter sa production
par I'ajout éventuel et temporaire d'une autre
source d’'énergie (chargeur additionnel sur
une génératrice de secours par exemple).
Lorsque la tension de batterie est supérieure &
1.08*Unom (13 V, 26 V, 52 V) durant 2 h, le seuil
de déconnexion est progressivement abaissé
par pas de 33mV/cellule (0,4V @ 12 V). Ce
processus garantit que la charge moyenne de
la batterie est suffisante (plus de 50%) pour
assurer une durée de vie optimale de celle-ci.
Cette fonction est particulierement utile dans
les systémes solaires individuels pour lesquels la
batterie est en générale dimensionnée pour
stocker 3 & 5 x la production moyenne
journaliere.

SAMLEX

AJ

Par exemple, un systéeme solaire de 200 W
créte produisant approximativement 800
Wh/jour connecté & une batterie 12 V de 200
& 300 Ah.

Si la batterie est sous-dimensionnée de tel
sorte qu’elle soit complétement chargée et
déchargée a chaque cycle, il est possible que
la restriction d'usage imposée par un seuil de
déconnexion élevé ne soit pas souhaitable,
auquel cas, il est recommandé de désactiver
le B.L.O.

MAINTENANCE

Les onduleurs de la série AJ ne nécessitent
aucun entretien particulier. Le boitier peut étre
nettoyé avec un chiffon légerement humidifié.
Si un disfonctionnement ou une déformation
mécanique de la boite ou des cdbles devait
apparaitre, I'onduleur devrait étre envoyé,
soigneusement emballé dans son emballage
d’origine, au fournisseur pour confrole.

Avant de renvoyer I'onduleur, veuillez
contréler les points ci-dessous.

e La batterie est chargée et correspond
a la tension nominale d'entrée de
I'appareil.

e les consommateurs ne présentent
aucun défaut ou surcharge pour
I"'onduleur. (Pour s'en assurer,
débrancher les consommateurs).

Si toutefois vous deviez prendre contact avec
votre revendeur, veuilez noter les points
suivants avant d'appeler :

(Vous trouverez ces indications sur I'étiquette
au-dessous de ['onduleur ou du cété de
I'embranchement des cébles)

e Le type exact de I'onduleur
e Le numéro de série
e La puissance de I'onduleur

e La fension nominale d'enfrée de
|"'onduleur

Dans le cas d'un renvoi dans un carton autre
que celui d'origine, I'onduleur doit étre mis
dans un carton rigide et étre bien protégé de
tous cbtés ainsi que dessous une couche
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isolante antichoc d'au moins 5cm d'épaisseur.
Une mauvaise protection peut causer des
dommages a I'onduleur lors du transport.

Les dégdats causés lors du transport ne sont pas
couverts par la garantie.

EXCLUSION DE LA GARANTIE

La garantie est de 2 ans. Elle ne couvre pas les
cas de défauts survenus lors d'un usage non
conforme & la description du manuel
d'instructions ou non décrit par celui-ci, ou de
tfout autre usage inapproprié, notamment
pour les onduleurs les événements suivants :

e Inversion de la polarité sur I'entrée
batterie.

e Tension inappropriée sur les entrées
(surtension).

e Mise en contact de la sortie avec une
autre source de tension tel que réseau
public ou générateur.

o Déformation mécanique.

e Mise en contact avec un liquide ou
oxydation due & la condensation.
Usage dans un  environnement

inadéquat. (poussiere, vapeur
corrosive, humidité, température
élevée, etc.)

EXCLUSION DE LA RESPONSABILITE

SAMLEX

AJ

La pose, la mise en fonction, I'utilisation, la
maintenance et le service ne peuvent pas
faire I'objet d'une surveillance par la société
SAMLEX EUROPE. Pour cette raison, nous
déclinons toute responsabilité pour les
dommages, les coUts ou les pertes résultants
d'une installation non  conforme  aux
prescriptions, d'un fonctionnement
défectueux ou d'un entretien déficient.
L'utilisation des onduleurs SAMLEX EUROPE
reléve dans tous les cas de la responsabilité du
client.

Cet appareil n'est pas congu ni garanti pour
I'alimentation  d'installations  destinées  a
supporter la vie ou foute autre installation
critique comportant des risques potentiels de
dégats aI'homme ou & I'environnement. Nous
n'assumons en oufre aucune responsabilité
pour les violations de droits de brevets ou
d'autres droits de tiers résultant de I'utilisation
de I'onduleur.

SAMLEX EUROPE se réserve le droit de toute
modification sur les produits sans
communication préalable.

JT8 - COMMANDE A DISTANCE POUR AJ 1000 A 2400

Les fonctions de la commande & distance sont identiques aux
fonctions disponibles sur I'onduleur (voir p. 26 "Utilisation”).

La commande & distance doit étre raccordée & I'onduleur &
|'aide du cdble d'origine SAMLEX (10 m) ou tout autre cdable
RJT11/6p 1:1 jusqu’'a une longueur max. de 50 m.
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MODELES

AVEC
(oPTION - §)

CHARGEUR  SOLAIRE

Le régulateur de charge a disposition dans
I'onduleur AJ est destiné exclusivement & la
charge de batteries par des modules
photovoltaiques. Toute autre source de
courant nécessite I'usage d'un régulateur de
charge séparé, adapté a cette source. La
tension & vide des modules solaires doit étre
de 23 V maximum pour les applications 12 V,
de 46 V maximum pour les applications 24 V,
et de 90 V maximum pour les applications 48
V.

Raccordez tout d'abord I'onduleur & la
batterie avant de raccorder le module
photovoltaique.

Le mode de réglage est de type I/U/Uo
("floating") & découpage shunt et garantit des
conditions de charge optimales pour la durée
de vie de la batterie.

L'indicateur solaire (led jaune) indique le
mode de fonctionnement :

SAMLEX

AJ
Allumé : La charge solaire est maximale.
Eteint : Le générateur solaire n'est pas

branché ou la batterie est
completement chargée ou le
module photovoltaique n'est pas
illuminé.

Clignotante : La batterie est chargée a plus de
95 % et le chargeur est en mode
"floating” pour compléter la
charge. La fréquence de
clignotement varie en fonction
de la capacité de batterie et de
la  puissance du générateur
solaire.

U, 14,4V/28,8V/57,6V

13,5V/27V/44V

13V/26V/52V

2h 2h

RACCORDEMENT DES MODULES SUR AJ 2100/2400-S :

Pour les onduleurs AJ 2100/2400-S, le connecteur d’entrée des modules solaires est remplacé par
un cdble (2 x 6 mm?2) préinstallé. Le raccordement se fait via une boite de dérivation.

e Positif (+) sur le fil brun ou rouge

o Négatif (-) surle fil bleu ou noir

EXEMPLES DE MONTAGE
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SAMLEX

AJ
DONNEES TECHNIQUES

MODELE Al 275 AJ 350 AJ400 [ AJ500 |AJ600 | AJ700
Tension de batterie (V) 12 24 48 12 24 48
Tension d'entrée (V) 10.5-16 21-32 42-64 10.5-16 | 21-32 42-64
Puissance continue/30’ (VA) 200/275 300/350 | 300/400 | 400/500 | 500/600 | 500/700
Stand-by / ON & vide (W) 0.3*/2.4 0.5*/3 1*/5 0.4/45 |0.6/7.5 |1.5/12
Rendement maximal en (%) 93 94 94 93 94 94
Dimensions(mm) 142 x 84 x 163 142 x 84 x 252
Poids en (kg) 2.4 [2.6 4.5
Commande & distance RCM-01 Option Option
Détection (Stand-by) 1 & 20 W Avec option § Qui
Chargeur solaire (option §) 10A 15A
MODELE AJ 1000 AJ 1300 AJ 2100 AJ 2400
Tension de batterie (V) 12 24 12 24
Tension d'entrée (V) 10.5-16 21-32 10.5-16 21-32
Puissance continue/30' (VA) 800/1000 1000/1300 2000/2100 2000/2400
Stand-by / ON a vide (W) 0.7 /10 1.2/13 0.7/15 1.2/16
Rendement maximal en (%) 93 94 92 94
Dimensions(mm) 142 x 84 x 428 273 x399 x 117
Poids en (kg) 8.5 19 [18
Télécommande (JT8) Option Option
Détection (Stand-by) 1 & 20 W Qui QOui
Chargeur solaire (option §) 25A 30A
Tension de sortie (-01) Sinus 230V 0/-10% (115V 0/-10%)
Fréqguence (-01) 50 Hz +/- 0.05 % (60 Hz +/-0.05%)
Ventilation Dés 45° C
Protection thermique Oui
Protection surcharge Qui
Protection court-circuit Oui (fusible)
Degré de protection IP IP 30 (AJ 2100-2400 = IP 20)
Cos ¢ 0.1-1
Norme E (ECE-R 10) Tous les modéles en 12 et 24V sont certifiés
* Stand-by avec option -S (régulateur solaire)
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SAMLEX EUROPE B.V

DECLARATION OF CONFORMITY

C€

IMPORTER : Samlex Europe B.V.

ADDRESS : ARIS VAN BROEKWEG 15
1507 BA ZAANDAM
The Netherlands

Declares that the following products:

PRODUCT TYPE : Pure Sinewave inverter
BRAND : Samlex

AJ 275-12, AJ 350-24, AJ400-48
AJ 500-12, AJ 600-24, AJ 700-48
AJ 1000-12, AJ 1300-24
AJ 2100-12 AJ 2400-24

Product options and accessories: Solar Charge controller (S)
Remote control JT 8
Remote control plug RCM-01

Standards to which conformity is declared:
- EMC Dir. 2004/108

- EN61000-6-1

- EN61000-6-3

- EN61000-3-2

- EN55022

- EN55014

- EN50091-2

- LVD 2006/95EC

Signed : Marcel van Veen Date: 01 September 2010

/e

Authority : Managing Director
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